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CC 500, CC 800, CC 1000

Komponentbetegnelse
CAT Kapillarrör 
CD Kondensator
CO Inverterstyrd kompressor
CP Kondensatpump

CT Kondenstråg
EV Förångare
EVi Förångare, temperaturingång
EVo Föångare, temperaturutgång
FD Torrfilter

FT Flottör
HG Hetgas temperatur
OT Utetemperatur
PS Tryckvakt 
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Schematic Sketch
CC 500, 800, 1000
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COMPONENTS

CAT Capillary Tube
CD Condenser
CO Compressor, Inverter Controlled
CP Condensate Pump
CT Condensate Tray
EV Evaporator
EVi Evaporator Temperature in

EVo Evaporator Temperature out
FD Filter Dryer
FT Float
HG Hotgas Temperature
OT Outdoor Temperature
PS Pressure Switch
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